RZUT PIWNICY

SKALA 1:50

CZESC NIEPODPIWNICZONA BUDYNKU

pomieszczenie nieogrzewane

zawor termostatyczny grzenikowy KA=N dnld
zawor odcinajgey grzenikowy RLV dnlb

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC
1 ICH POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

-1/1- HALL/ KOMUNIKACJA POW. 20,39M2
POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

-1/2- POM.GOSPODARCZE POW. 3,71M2
POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

-1/3- SALA ZAJEC POZALEKCYJNYCH | POW. 45,70M2

POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

-1/4- PIWNICA 1
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 50,77M2

-1/5- PIWNICA 2
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 8,75M2

-1/6- MAGAZYN PROD. SUCHYCH
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 17,64M2

-1/7- MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 8,62M2

-1/8- MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 10,76M2

-1/9- POM. TECHNICZNE
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

POW. 13,48M2

-1/10- PIWNICA 4 POW. 42,27M2
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.
-1/17- KOTLOWNIA POW. 3,23M2

POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.

-1/12- POM. TECHNICZNE POW. 9,70M2
POSADZKA- WYLEWKA CEMENT.
RAZEM: POW. 233,22M2
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WERSJA, DATA
REVISI

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
INVESTOR / CLIENT:

ZESPOL SZKOE OGOLNOKSZTALCACYCH
32-400 MYSLENICE, ul. JAGIELLONSKA 8

WYKONAWCA PROJEKTU:
DESIGNER:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MiG" Grzegorz Funek
Myslenice ul. Spacerowa 24, 32-400 Myslenice

tel. +48 502 638 548

email: biuro.funek@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI:
PROJECT:

OGOLNOKSZTALCACYCH

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

ADRES:
ADDRESS:

32-400 MYSLENICE, ul. JAGIELLONSKA 2, dziatka nr 864/1, obr. 3

FAZA PROJEKTU:
DESIGN PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM:
VOLUME:

INSTALACJE C.O.
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