RZUT PARTERU
SKALA 1:50

LEGENDA:

— zawor termostatyczny grzenikowy RA=N dnld
— zawor odcinajgcy grzejikowy KLV dnld

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
/ ICH POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

o/1- HALL WEJSCIOWY/ WIATROLAP POW. 9,28M2
POSADZKA- PL YTKI CERAMICZNE

0/2- PRZEDS/ONEK POW. 5,20M2
POSADZKA- PLYTKI KAMIENNE

0/3- PORTIERNIA POW. 3,56M2
POSADZKA- PL YTKI CERAMICZNE

0/4- ZAPLECZE PORTIERN/ POW. 6,03M2

POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

0/5- POM. MAGAZYNOWE
POSADZKA- PARKIET

POW. 17,98M2

0/6- POKOJ DYREKC.J/
POSADZKA- PARKIET

POW. 15,03M2

0/7- POKOJ NAUCZYCIELSKI
POSADZKA- PARKIET

POW. 17,55M2

0/8- SALA LEKCYJNA
POSADZKA- PARKIET

POW. 54,11M2

0/9- HALL/ KOMUNIKACJA POW. 32,02M2
POSADZKA- PL YTKI KAMIENNE
a10- We POW. 7,58M2

POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

0/17- PRZYGOTOWALNIA
POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

POW. 18,49M2

o/12- ZMYWALNIA POW. 9,87M2
POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE
/13- WIATROLAP POW. 4,53M2

POSADZKA- PLYTKI CERMICZNE

0/14- PRZEDSIONEK
POSADZKA- PLYTKI CERAMICZNE

POW. 10,15M2

0/15- KUCHNIA
POSADZKA- PL YTKI CERAMICZNE

POW. 26,02M2

0/16- JADALNIA
POSADZKA- PARKIET

POW. 50,82M2

RAZEM:

POW. 288,22M2

— rurocigg C.0. —zasilanie NG — pomieszczenie nieogrzewane
— — — — rurocigg C.0. —powrodt 5
15x1,2 — ryra stalowa dnlbx1,”? mm o
18x1,.2 — ryra stalowa dnl&x1,”7 mm B S podoi
22x1,5 — rurg stalowa dn22x1,5 mm %) Zawor poapionowy
28x1,5 — ryra stalowa dnZ8x1,5 mm odcinajgco—spustowy
35x1,5 — ryra stalowa dndox1,5 mm
42x1,5 — ryrg stalowa dn42x1.5 mm
— pion instalacji C.0.
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INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
INVESTOR / CLIENT:

ZESPOL SZKOE OGOLNOKSZTALCACYCH
32-400 MYSLENICE, ul. JAGIELLONSKA 8

WYKONAWCA PROJEKTU:
DESIGNER:

tel. +48 502 638 548

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MiG" Grzegorz Funek

Myslenice ul. Spacerowa 24, 32-400 Myslenice

email: biuro.funek@gmail.cc

NAZWA INWESTYCJI:
PROJECT:

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH

ADRES:
ADDRESS:

32-400 MYSLENICE, ul. JAGIELLONSKA 2, dziatka nr 864/1, obr. 3

FAZA PROJEKTU:
DESIGN PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

VLivE: INSTALACJE C.O.
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itarne [MAP/0257/POOS/04

SPI Y: . .
EEEEEEEE : mgr inz. Aleksander Soja

itarne [MAP/0264/POOS/04

TRESC RYSUNKU:

“ 2016.12
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